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Abstract 
The following article presents an analytical metbod for a fas t calculation of constants of a PID 

compensator using fue step response of f1rst or second order plants witb dead time, This method allows us 
to obtain the proper constants of tbe PID compensator befare of tbe stabilization of !he system output 
response. lt means time savings in the tuning oftbe controller. On lhe otber hand . tbe tu n ing algOritlun ls 
easy to tmplement. because tbe equations obtained can be aproximated by tbird degree polinomials. 

Finally. the sUnulated response graphics of sorne feedback sys tem s, which use lhe tunlng algortthm 
proposed, are shown. The responses obtalned, have very good characleristics of stability, accuracy and 
speed. in plants with dilTeren t values of tim e constants. 

Key words: Control. PID controller, PID turúng. transfer functions determination . PID autotuning. 

Método analítico para la entonación rápida de un 
compensador PID para plantas de primero y 

segundo orden con tiempo muerto 

Resumen 
Este trabajo presen ta un método, deducido analíticamente. para calcular rápidamente las 

cons tantes de UD compensador PID. Para ello se hace un análisis de la respuesta al escalón de una planta 
de primero o segundo orden con tiempo muerto. y luego se obtienen las constantes apropiadas del 
compensador PID. antes de la estabilización de la respuesta de salida del sistema . 10 cual Signtfica un 
ahorro de tiempo en la entonación del controlador. Por otro lado, el algoritmo de sintonización es fácil de 
implementar. ya que las ecuaciones obtenidas se pueden aproximar. con mucha exactitud. por medio de 
polinorrúos de tercer grado. 

Finalmente se mu estran las gráficas de las respuestas simuladas de algunos sistemas 
retroalimentados . en donde se emplea el algoritmo de entonación propuesto. En ellos se observa que el 
método presenta caracteristicas muy buenas de estabilidad. precisión y velocidad. para plantas con 
diversos valores de constantes de tiempo. 

Palabras clave: Control. controlador PID , entonación de PID. determinación de funciones de 
transferencia. auto-entonación de PID . 

Rev. Téc. Ing. Univ. Zulia. Vol. 20. No. 3, 1997 



280 Alvarez 

Introducción 

Los controladores PID son los más u tiliza
dos hoy en día en la industria , Existen diversas 
maneras de ob tener las con stantes apropiadas 
para estos compensadores. Un m odo de h acer la 
entonación del PID, está basado en el cálculo de 
las con s tantes de acuerdo a tm modelo matemá
tico de la p lanta, el cual puede obtenerse según 
sus características flSicas [ 1 J. 

Cuando no se conoce las caracteris tJcas de 
la p lanta, es posible entonar el PID al hacer prue
bas mediante ser1ales de excitación que se apli
can a ella. En otros casos. se puede aprovechar 
los cambios en la señal de referencia. lo cual per
mite hacer un anális is del comportamiento en la 
salida. 

Los métodos de Ziegler-Nichols y otros a u 
tores [1-7]. se utilizan para calcularlas constan
tes del com pensador PID con sólo aplicar un es
calón de excitación a la entrada d e la planta; sin 
embargo. para comenzar a hacer estos cá lculos. 
se debe esperar a que la señal de salida se estabi
lice . 

Otros m étodos sintonizan rápidamente un 
com pensador PID mediante una señal de doble o 
triple escalón, para ello s e hace un análisis de la 
respues ta en el tiempo y la frecuencia [l. 7-9]. 

U n método utilizado por Astrom y Hagglund 
[10 y 11]. basado en aplicar una s eñal de en trada 
que tiene u n a baJa amplitud y que oscila a deter
minada frecuencia 15), pennite enton ar con bue
na precisión y en forma rápida a una planta, cu
yas caracteristicas n o son conocidas inicialmen
te. 

Sankowski, Kucharski y Lobodzinski [12]. 
plantean un método compuesto para entonar un 
PID: inicialmente s e caracteriza la planta con un 
escalón a lazo abierto, y al detectar el punto de in

flexión en la respuesta. se obtiene un m odelo ini
cial de la planta. luego. cuando ésta se estabiliza 
se aplica unos pulsos de secuencia de multífre
cu encia binaría (MBS), para ob ten er un modelo 
más exacto. 

Por lo general, con estos métodos se logra 
caract erizar un sistema real. a un modelo mate
mático de primer orden mas tiempo muerto , y 
con ello se compensa los controladores PID baja 
ciertas condicion es específicas del proceso [1 Y 

lO], tales como, para determin adas relaciones 
entre las con stantes de tiempo del sistema. En la 
actualidad se sigue b uscando soluciones prácti
cas y que ofrezcan resultados más confiables 
[7-9J. 

En el siguiente articulo, se describe un mé
todo de aplicación sencilla, que permite el cálcu lo 
automático y rápido de las constantes de un com
pensador PID para sistemas de control de prime
ro y segundo orden. Estas constantes se calculan 
en el m omento de detecta r el punto de inflexión 
de la curva de reacción de la planta, al ser ésta ex
citada por una señal del tipo escalón. Por otro 
lado, también se p lantea la posibilidad de obte
ner la función de transferencia de la planta me
diante un modelo de segun do orden mas tiempo 
muerto [13 - 15]. para los casos en los que se desee 
utilizar otro criterio de entonación del algoritmo 
PID. 

Compensación PID 

Muchas plantas indu striales tienen una 
función de transferencia de p rimero o segundo 
orden y un tiempo muerto. Estas funciones, si

guen aproximadamente a la siguiente ecuación 
[1. 13 .15): 

-su 
G(s) = Km e (1) 

( T ¡s+l)(Tz s+l) 
Donde: 

G{s) Función de transferencia Salida/Entrada 

Km Ganancia del sistem a 

s Variable j (dominio de la frecuenCia) 

Td Tiempo de re tardo o tiempo muerto 

T ) ,T2 Constantes de tiempo del sistema, cuyos 
valores pueden ser reales o complejos con
jugados. 
La función de transferencia de un compen

sador PlD paralelo es la sigu ien te: 

PID(S) = K p + K i +K dS (2) 

S 

Donde Kp, K.i Y Kd representan las cons
tantes proporcional. integral y derivativa respec
tivamente. Esta función puede ser expresada en 
otra fonna equivalente [1 6] . Al ser compensada la 
planta con un controlador PID (Figura 1). se ob·· 
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V,(s) + E(s) Vm(S) 
G(S) 

Figura l. Diagrama de bloques de un compensador PlD en un sistema de control retroalimentado. 

tiene una función de salida Vm(s) . según la si
guiente ecuación: 

-s td 

Vm(s) := E(s)~(KdS2 + Kps+K) Kme (3) 
S (T ls+ l )(T2S+1) 

Donde: 
E(s) Señal de error E(s) = Vds) - Vm(s) 

Vr(s) Señ al de referencia 

Vm(s) Señal de salida medida en la planta 
Al hacer: 

(4) 

(5) 

Entonces se cancelan los polos de la planta 
con los ceros del PID y se obtiene: 

S l d 

PID(s) G(s) = K¡Km e- (6) 
S 

La fase del sistema sin realimentar. en ra
dianes, es: 

1t
cj>(s) = - - - S Id (7)

2 

El margen de fase Mf del sistema será: 

M f = n + cj>(s) (8) 

Al sustituir (7) en (8) : 

(9) 

Al hacer IPID(s) G(s)l=l, se obtiene Kt en 
fu n ción del Me al despejar s en la ecuación (9) y 
sustituir en (6): 

-
1t 

-M¡ 
Ki := 2 (10) 

Km tJ 

Se puede observar que también hay una de
pendencia entre K.¡ y el margen de ganancia de 
acuerdo a la siguiente ecuación: 

n 
Ki = ,\1 (ll) 

2 Km Id lOTa 

Donde Mg es el margen de ganancia en deci
belios. 

Para f1jar la estabilidad del sis tema , debe 
escogerse el valor de K.¡ que cumpla con ambos 
criterios simultáneamente. 

E l ancho de banda del sistema será: 

Bw=KiKm (12) 

Conocida Kt. los valores de Kcs y K¡,. se ha
llan por medio de las ecuacion es (4) y (5) respecti
vamente. 

Obtención de las constantes 
de la planta 

Existen diversos métodos para hallar las 
constantes de una planta; algunos están basa
dos en la respuesta del sistema cu ando éste es 
excitado por una señal del tipo escalón con am
plitud P. Esta señ al está dada, en función del 
tiempo. por la ecuación P.u(t) (donde u=O para 
t<O y u=1 para t¿(), y hará que a la salida a parez
ca una señal simUar a la función de la FigUra 2. 

Donde: 
p Valor de la amplitud del escalón de entrada. 

t Variable tiempo. 

Vm(tl Señal de salida del sistema. 

T¡,V mi Punto de inflexión en la función de salida. 

m Pendiente máxima de la función de salida 

Vroo Valor inicial de la función d e salida. 

Vmf Valor final de la función de salida. 
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vm ---.._..-~--"'-~--m-(t\- ,,, - ... ' " ' 

V
mr ,~ 

V mo 

o~------~----~----~------~----~ 
t 

Figura 2, Salida a lazo abierlo de una planla con entrada tipo escalón. 

Con stante de tiempo detenninada por el 

punto de inflexión, 

A partir del gráfico puede obteners e los si


Tp 

guientes valores: 

Km = V m¡- V mo (Ganancia para t=co) (13) 
? 

g (lr) = Vm(I;)- V lIffJ = V.,(1)- V mo 
(14)

Km Vmf-V mo Km,? 

Tp =Vnif'Vmo (15) 
m 

La salida Vm(t) depende de la entrada y la 
función de transferencia de la planta. Ypuede ex
p resarse según: 

V m (1) = g(t) ... P u(t) + Vmo (16) 

Donde g(t) es la antitransfonnada de Lapla
ce de G(s), 

Siendo: 

(17) 

Al aplicar la antitransformada de LapLace y 
al suponer que Vmo es Igual a cero. se encuentra 
que: 

El valor de t¡. donde la pendiente de la fun
ción de salida es máxima. se encuentra al Igualar 
a cero la segunda derivada de esta función, De 
esta manera se obtiene: 

_ T2 I T2 ¡d-t,+-- n -
I J' T, (19) 

T, 

T,+T, ("" ,) 
g(¡;)=K",[I--- e T J (20) 

T, 

(21 ) 

Si se despeja -(td-t¡)/T1 en la ecuación (19) 

y al colocarlo en el exponencial de la ecuación 
(20). se obtiene que g(t¡)/Km. es fun ción de 
T 2 /Tl según: 

g(t;) T2 T Ir , T2 __, _ 

--- = 1-(- ) 1.r I T , - (- )1' Tl T (22)


Km TI T, 

Lo cu al pennitiría hallar. en prim er lugar. a 
T 2/Tl mediante la ecuación (22); después a T l 
según la ecuación (21); luego a T2 • por conocerse 
la relación T2/Tl. y finalmente a td. de acuerdo a 
la ecuación (19). Colocar a T2/Tl en función de 
g(t¡)fKm. es sumamente com plicado. pero si se 
busca una relación directa con las constantes del 
PID. s e encuentra que: 

TI +T 2 = T (1 _g( t, ) ) = Kp (23) 
P Km Ki 

Los valores td y T 1 T 2 se pueden obtener por 
aproximaciones con polinomios de tercer grado 
en función de Tp y ¡tU)/Km, Sin embargo. es po
sible también ha llar las constantes del compen 
sador PID antes de la es tabilización de la salida 
de la planta. SI se determina el valor de t d • como 
el tiempo en el qu e comienza a detectarse una va
riación a la salida de la planta, y se analiza el 
comportamiento de ésta en t¡, algunas de las 
ecuaciones anteriores podrán u tilizarse para cal

cular dichas constantes. 
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V,.,(t) 

" 1 'm 

OL-~~----~--~----~----~--~ 

ti t 
Figura 3. Salida de una planta con en trada tipo escalón, hasta t =tl. 

En la Figura 3 se mueslIa la respuesta de la 
planta al escalón de amplitud P. desde el comien
zo hasta lt. 

Donde: 
M dVm(t¡)/dt 

Vio Vm(t¡} - Vmo 

Tid ti - ~ 

Ñ m.lid/Vlo 
Los valores Km. T 1+T2 Y T 1T2 podrán en

contrarse d e la s iguiente manera: 

Si llamamos y=T¡/T2 y ñ=m.ltd/Vto. en
tonces al relacionar las ecuaciones desde la (19) 

hasta la (22). se obtiene que: 

Ln y
ñ = - y--;--'"-----

yY-l _ y;i _y + y" 

Km m t'd (y - 1)
2.. 

P yh Ln y 

t+y+l)y l~Y - !l 
T, +T2=~------~ 

ñ 

t; /(y _1)2 
T T I 2= [2.. ]2 é!. 

y l.y Ln y y y.) 

(24 ) 

(25) 

(26) 

(27) 

Se p u ede hallar las relaciones: m4d/KmP. 
T 1+T2 y tld

2/T1T2 para sistema s de segundo or
den. Estas relaciones pueden aproximarse de la 
siguiente forma: 

m lid"" ((19ñ - 66)ñ + 77)ñ -30,177 
(28)KmP 

Km p - V,o 
T 1 + T 2 = (29) 

ro 

~ "" ((-5 ,46 ñ + 32,41)ñ -51 ,83)ñ + 25,073 (30)
T ,T2 

Las constantes Kp, ~ y K.t, en tonces se 
pueden hallar según los criterios de margen de 
ganancia o margen de fase. resolviendo las ecua
ciones (U) ó (ID) , (4) Y (5). yal sustituir en las 
ecua ciones (28). (29) Y (30). 

Al calcular las constantes de control. por 
medio de estas a proximaciones, se obtienen valo
res con errores menores al 1% cuando ñ es mayor 
o igual a 1.2. Si D es menor qu e 1,2, la relación 
T2/Tl es menor que 0,01. en tonces la planta r es
ponderla como un sistema de primer orden. ya 
que T 2 <<T1 . 

El valor de ñ puede d eterminar 51 el sistema 
es de segundo o de primer orden, Para ñ<1.2 el 
cálculo de las constantes de control se debe hacer 
d e la siguiente manera: Después de hallar a m y 
4. se puede buscar un tz en el cual la pend iente 
de la respuesta m.z en ese momento sea igual a 
O.9m; luego se calcula el valor de Km según la 
ecuación siguiente: 

9,5",( t, - r) 
Km (31)

P 

Kt se calcula de la núsma forma que para 
s istemas de s egundo orden, ~ tiene un valor 
igual a cero, ya que no se necesita esta constante 
para compen sar un sistema de primer orden; fi 
nalmente Kp se calcula según: 
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(32) 

En resumen, para hallar las constantes del 
compensador PID, se debe hacer lo s iguiente: 

Aplicar u na señal tipo escalón a la planta y 
obtener el valor de ñ, (Figura 3) según: 

_ m(ti-td) 
n= ~~ 

Vm(lí) - Vmo 

Evaluar ñ, Si ésta es mayor que 1.2 n ton
ces se calcula el valor de Km. según la ecua 
ción (2 8): 

K., = ID (1, - td) (34) 
P [((1% -66)ñ + 77)ñ -30,177] 

S i ñ es menor que 1,2, el sistema es de pri
m er orden y se aplica las ecuaciones (31 ) Y 
(32). 

Se escoge un valor del margen de ganancia 
y se halla K.t según la ecuación (11): 

1t 

~ = ~ ~m 
2 . 10 20 Km td 

Para una respuesta óptima, se hace 
Mg=11.2dB y entonces: 

K, = 0,433 (36) 
Km td 

Se resuelve las ecuaciones: (29) y (30), para 
hallar las constantes Kp y Kd del algoritmo 
de control: 

K p=KmP- V" K¡ (37) 
m 

fG¡ = KJ (ti - t ,) (38) 
((-5,46ñ -t 32,41)ñ - 51 ,83)ñ + 25,073 

Finalmente. si el objetivo era encon trar los 
valores de las constantes de la planta , que
daría por determinar los valores de T I y T2: 

(39) 

(40) i, - (~J -4 ~ 
T 1 = - --'--'---'--

2 

Resultados 

El desarrollo experimental se hizo mediante 
la simu lación de un programa que, al introducir 

los valores de Km. t d • T¡ Y T2 de la función G(s), 
obtien e la salida Vm(t)=g(t)*Pu(t) , cuando se le 
aplica una excitación del tipo escalón con ampli 
tud P. Otros parámetros qu e se introducen en el 
programa son: La resolución de un convertidor 
analógico a digital (A/ D) simulado, para la medi
ción de la señal de salida, el valor del tiempo de 
muestreo qu e s e emplearia en la lectura de dicha 
señ al, y el margen de ganancia deseado en el sis
tema retroalimentado. Los resultados que se ob
tienen son : Kp. Kt. y K.i. 

Los gráficos qu e se presentan a continua
ción . muestran las respuestas simuladas en fun
ción del tiempo (t) de algunos sistemas retroal.l
mentados con entrada tipo escalón. Las constan
tes del compensador PlD s e calcularon mediante 
diversos métodos. Para simular el método pro
puesto (MP). se tomó 12 bits, para la resolución 
del convertidor A j D, considerando el rango de 
éste como dos veces el valor de estabilización de 
la salida de la planta: el tiempo de mues treo se 
escogió igual a 0.0001 td . 

La Figura 4, m uestra los resultados con 
tres valores e cogidos del margen de ganancia 
deseado, en una planta normalizada con la si
guiente función de transferencia: 

De acuerdo a los resultados, se puede ob
servar en la Figura 4, que para entonar un con
trolador PID con este método. es posible conside
rar solamente el margen de ganancia (o fase) 
como parámetro para obtener la respuesta de
seada de un sis tem a retroallmentado. El margen 
de ganancia óptimo obtenido es aprmdmadamen
te 1 1,2 dB. 

En la Figura 5, en una planta de primer or
den se compara el metodo de Zhuang-Athernon 
(ZA) para compensadores PI y PID . mediante el 
criterio de la integral del cuadrado del error pon
derado en el tiempo (ISTE). con el método pro
puesto. Se observa una respu esta más rápida 
para las salidas según la compensación de 
Zhuang-Athernon, sin embargo el método pro
puesto en este artículo, no presen ta sobrepaso. 
La función de transferencia utilizada y los valores 
de las constantes pueden verse en la Tabla 1. 

Para una fun ción de transferencia con t d 

alto con respecto a las otras constantes de ttem-
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Vm r----""""""!"'----"'!""'"----.--------.. 

1.5~~\dB~(l:122:I~::O:I:.:) 
1 ."."...........:..... ..0;:',,,, ........_. . . 


/ / V---- : 
.' / t. : : 

0.5 .......;' ...... ..' .1.......".....""...........[............ .... .. ...."...... ....... .....: 

, Mg= 15dB (Kp= 0,56 K;=O,28 K,¡=0,28) : 

I 
O~----~----~------~----~ 

5 10 15 tiempo 
Figura 4 . Res puesta al escalón de un sistema de segundo orden con márgenes de ganancia de 9. 12 Y 

15dB según método propuesto (MP). 

Vm~----~------~------~------~ 

1.5 ............."......... "¡... ...""..................¡.... ",, ...... ...........t··..·"..".. .. 
ZA ZA 
PID PI 

1 .. 1·1::- ···· · ·'""":"s;:·~·_---+---~---~ 

0.5// '[+ i 

: : ! 

O~----------~------~----~ 
5 10 15 tiempo 

Figura 5. Respuesta para un sistema de prtmer orden . 

Tabla 1 
Constantes PID para una fun ción de primer orden 

e-S ZA ZAG(s)--
IOS + 1 MP PI PID 

Kp 4 .30 5.94 8 .22 

K¡ 0.44 0,56 0.79 

K<J O O 3 .93 

po. se observa en la Figura 6. que los métodos de 
Ziegler-Nichols (ZN) y Hang, producen salidas 
bastante oscUatoIias. por otro lado. el método de 
Zhuang-Athemon (ZA) produce una menor osci 
lación. y con el método propuesto (MP) en este ar

ticulo, casi no se detecta sobrepaso a la salida . La 
función utlllzada y las constantes halladas pue 
den verse en la Tabla 2. 

En la Figura 7 . se puede observar los resul 
tados obtenidos para los métodos de: Astrom-
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Vmr-----~----~------~----~ 

.. .........................L··.. ··········· .. ·· ..·..·t .... ·· ..··....··..........,..................... .... ..
1.5 
. . 

1 :..... ... .., " , 

........... 


... ............... ...:.. ..... " .......... .. .......;..........................
0.5 

o~----~------~----~------~ 
50 100 150 tiempo 

Figura 6. Respuesta para un sislema de segundo orden con td = 10. 

Tabla 2 

Constantes PID para un sistema de 2 2 orden con te = 10 


G(s) = 1,25 e - lOs 

(5s +1)(2,5s + 1) MP ZA ZN Hang 

0,32 0,67 0 ,77 0 ,77 

0.045 0,063 0 ,047 0 ,069 

0,60 2.69 3,14 3 ,14 

Vm 

1.5 ..·.. ·· ......·..·.. 0 ............ • .. • .. ....,······· ...... · ..••.. '1' .. ....· ...+......................~ 


1 

AH 
~; 

1 

~GF 
....•. •. .. ...•.• ":' .••.•........•. .••.••. j..•.•••.•••••. .. •••••.~.••• •n ••••••• • •••• • ••~0.5 

oU---~----~----~----~----~ 
2 4 6 8 tiempo 

Figura 7. Respuesta para un sistema de segun do orden con td = 0,5. 

Hagglund (AH). con un margen de fase de 45° ; Finalmente, en la Figura 8, se mu estra que 
Ziegler-Nichols (ZN); el de Ganancia-Fase (GF). para funciones con constantes de tiempo com
m ostrado por Zhuang Athernon, y el método p ro plejas, los mélodos de Ziegler-Nichols y Zuang
puesto (MP). Se observa una mejor respuesta en Athernon, entre otros, acusan mucha Inestabtll 
el PID sintoniZado mediante el método propues dad en la respuesta. La fun ción y las con stantes 
to. La función de transferencia utilizada y las utilizadas pueden verse en la Tabla 4. 

constantes PID pueden verse en la Tabla 3. 

Rev. Téc. lng. Univ. Zulia. Vol. 20, No. 3, 1997 



287 Método analítico para la entonación rápida de un compensador PID 

Tabla 3 

Constantes PID para un sistema de 2° orden con tct =0, 5 


e-o,s., 
G(s)--

- (s+ I)2 MP GF ZN ZA 

Kp 1.79 2, 39 2,81 3, 14 

K ! 0,90 0,88 1,72 1.24 

Kct 0,88 0 ,95 1.15 1,97 

Vm 

..;:ZN 

1.5 ···..·.. ·····..·....·..···/;:.. ···~" ·· ..··· ..······l················....······f·· ·¡··......····\:······· 

1 

0.5 

....- : 

o~~--~------~----~------~ 
5 10 15 tiemoo 

Figura 8 . Respuesta para un sistema de segundo orden con constantes de tiempo complejas. 

Tabla 4 

Compensación de un Sistema con constantes complejas 


e-S 
G(s) = 

9,25s2 +s + 1 MP ZA ZN 

Kp 0 ,76 0,69 1.90 

Ki 0,38 0.16 0 ,39 

Kct 3,86 0 ,68 2,33 

Análisis de Resultados 

Los resultados obtenidos en las gráficas. 
muestran respu estas con muy buena precisión. 
estabilidad y velocidad en los sistemas retroali
mentados que u tilizan el método de compensa
ción propuesto. Debe hacerse notar que la salida 
del controlador tenia un elemento saturador. el 
cual, al igual que en los sistemas reales , limitaba 
los valores a la entrada de la planta, 

Los errores obtenidos en el cálcu lo de las 
constantes de la planta: t d, Km, T¡ yT2 eran m e

nares del 12% , de acuerdo a las condiciones de la 
sim ulación . Si la resolución del convertidor A j D 
se fijaba en 14 bits y el tiempo de muestreo en 
10' 5td ' los errores hallados en estos valores esta 
ban en el orden del 1%. 

Debe mencionarse que estos resu ltados de
ben com probarse en sistemas reales y hacer un 
tratamiento especial en caso de existirun alto ni 
vel de ruido. 
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Conclusiones 

El método presentado pemúle un cálculo 

sencillo y rápido de las constantes apropiadas de 
un compensador PLD. Esto se presen ta como una 
alternativa viable para el uso de controladores di
gitales de bajo costo, ya que no necesita cálculos 
complicados, ni requiere de gran cantidad de me
m oria para aplicar el algoritmo que obtiene los 
valores de las constantes del PID. 

Se observa en las simulaciones realizadas, 
que en sistemas donde las constantes son calcu
ladas según este método, hay un menor sobrepa 
so a la salida, en comparación con otros métodos 
propu estos. 

Los valores de las constantes de control que 
se obtienen por medio de este método, no p resen 
tan limitaciones en cuanto a las relaciones en tre 
las diversas constantes de tiempo (T I, TI Ytd) in 

cluso puede utilizarse en plantas de segundo or
den con constantes de tiempos de valores com
pleJos; sin embargo, debe tenerse cuidado al ha
cer los cálculos en plantas con tiempos muertos 
nulos o muy reducidos , ya que la parte integral 
aportaría una señal de salida que podría saturar 
al sistema. 
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